Administracja Osiedla ,,Bonin” Zalacznik nr /Ic'f
Wymiana zaworéw termostatycznych w budynku mieszkalnym.

Turkusowa 3
Ilo$¢ zaworow 419 szt. (mieszkania).

Budynek XI kondygnacyjny

Zakres prac:

Oferent powinien dokona¢ inwentaryzacji ilosci zaworéw zamontowanych w budynku, sporzadzi¢
szczegdlowe zestawienie zaworéw termostatycznych z podziatem na srednice oraz okresli¢ roznice
pomiedzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji a stanem wynikajacym z dokumentacji.

Na podstawie inwentaryzacji wykona¢ dokumentacj¢ projektowa zawierajacg obliczenia hydrauliczne —
nastawy zawordéw. Projektowane zawory powinny spelia¢ wymogi zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( § 134 ust. 516 ).

Wymieniane zawory powinny byé¢ zamontowane w komplecie z glowicg termostatyczng oraz nowym
érubunkiem na rurze przytacznej powrotnej i wykonang nastawa wstgpna zaworu.

W pomieszczeniach ogolnodostgpnych nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne wyposazone w

zabezpieczenie antykradziezowe.

Oferent powinien dokonaé wymiany zaworéw po wezedniejszym uzgodnieniu terminu z lokatorami

budynku.

Po zamontowaniu zaworéw dokonaé regulacji catosci instalacji c.o. w wykonywanym budynku.

Na wykonane roboty oferent udziela 5-letniej gwarancji na zamontowany materiat ($rubunki, zawory,

glowice).
Oferent udzieli rowniez 5-letniej gwarancji na prawidtowa prace ukfadu c.o. po wymianie zaworow.

Oferent przedstawi referencje z ostatnich 5 lat na wykonanie co najmniej trzech robdt o tacznej wartosci
500.000 zt ktorych zakres obejmowat tego typu prace lub przedstawi referencje dotyczace wymiany co

najmniej 5000 sztuk zaworéw termostatycznych.

W kosztorysie ofertowym nalezy przewidzie¢ wszelkie prace towarzyszace i dodatkowe tak, aby oferta

zawierala cene ostateczng i niezmienna.

—  Zdemontowane zawory i glowice nalezy zwrdci¢ do Zamawiajgcego.

Wadium 4000,00 zt

Termin zakonczenia prac 30.08.2025r.

sporzadzik: '




